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ABSTRAK 

 

Perencanaan Sistem Kelistrikan pada Gedung Layanan Pendidikan Jurusan 

Keperawatan Gigi Poltiteknik Kesehatan Palembang diharapkan dapat 

memberikan contoh gambaran berapa besar daya yang dibutuhkan pada gedung 

tersebut dan jenis Trafo yang akan digunakan. Selain itu perencanaan system 

kelistrikan harus mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011). 

Dari hasil perhitungan beban penerangan, beban ac, stop kontak, exhaust fan tiap 

lantai serta pompa air, dan motor lift maka didapat total daya listrik sebesar 

311.135 Watt atau setara dengan 388.919 KVA. Maka rencana pemilihan. Untuk 

rencana suplai dari PLN termasuk kedalam golongan tarif daya listrik untuk 

keperluan Pemerintah, golongan 1-3/TM diatas 200 KVA dan dibawah 30.000 

KVA. Maka rencana kapasitas genset sebesar 250 KVA untuk digunakan sebagai 

suplai cadangan apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN. 

 

Kata kunci : Kelistrikan, Beban, Kapasitas, trafo, motor, Genset 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Berdasarkan mata kuliah yang telah ditempuh antara lain, dasar teknik elektro, 

perencanaan instalasi tenaga listrik, dan teknik penerangan. Dengan adanya 

pembangunan gedung-gedung baru, penulis memanfaatkan dan menggunakan 

bidang ilmu yang telah dipelejari. Sesuai dengan kebutuhan dalam perencanaan 

sistem kelistrikan pada gedung baru layanan pendidikan jurusan keperawatan gigi 

politeknik kesehatan Palembang. 

Gedung baru layanan keperawatan gigi politeknik kesehatan Palembang yang 

beralamat di Jl. Sukabangun I No. 1159 adalah salah satu fasilitas pendidikan 

perguruan tinggi dan penunjang yang ada di kota Palembang. Maka dari itu, 

perencanaan instalasi listrik pada gedung baru tersebut yang terdiri dari 5 lantai 

membutuhkan perancangan instalasi listrik yang baik dan aman sesuai dengan 

standar dan peraturan yang ada. Serta menjadi penunjang sarana tempat dalam 

belajar maupun mengajar. 

Pada proposal ini penulis akan menghitung kebutuhan daya listrik yang akan 

digunakan pada Gedung Baru Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi 

Politeknik Kesehatan Palembang sesuai Standar Nasional Indonesia dan Peraturan 

Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011. 

Dengan dasar pertimbangan inilah maka penulis mengambil judul 

‘‘Perencanaan Sistem Kelistrikan pada Gedung Layanan Pendidikan 

Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan Palembang’’ 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka masalah yang akan dibahas: 

1. Bagaimana mengetahui Perencanaan Sistem Kelistrikan Pada Gedung 

Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan 

Palembang ? 

2. Bagaimana menghitung kapasitas daya penerangandan beban-beban yang 

akan terpasang pada gedung tersebut ? 

yang meliputi beban motor-motor listrik Air Conditioner (AC), Pompa Air, 

lift dan Stop kontak, dan Exaust fan. 

E. Pembatasan Masalah 

Agar hasil yang didapat lebih tepat dan terperinci, maka penulis memberikan 

batasan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Menghitung kapasitas daya penerangan yang di butuhkan pada Gedung 

Baru Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan 

Palembang yang meliputi besar beban Penerangan, beban AC, Lift, Pompa 

Air, Stop kontak dan exaus fant 

F. Tujuan 

Ada pun tujuan yang ingin di capai dalam skripsi ini adalah 

1. Untuk mengetahui total kapasitas daya beban yang dibutuhkan pada 

Gedung Baru Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik 

Kesehatan Palembang. Dengan data yang diperoleh sebagai bahan 

penyambungan daya Listrik yang di Butuhkan ke PLN 
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G. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling berhubungan sehingga diharapkan mudah dipahami dan dapat  

diambil manfaatnya.Adapun uraian sistematika penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  TEORI SISTEM KELISTRIKAN 

  Pada bab ini membahas mengenai teori–teori yang mendukung pada 

pembahasan masalah yang akan diuraikan dari data–data yang diperoleh di 

lapangan. 

BAB III  PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN  

      Pada bab ini berisikan data-data pendukung dalam perencanaan sistem 

kelistrikanGedung Baru Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi 

Politeknik Kesehatan Palembang 

BAB IV  PERHITUNGAN DALAM PERENCANAAN 

 Dalam bab ini diuraikan perhitungan beban penerangan yang di butuhkan 

gedung Politeknik Kesehatan Palembang Jurusan Keperawatan Gigi Perlantai. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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